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RESPOSTA:  
Como desenhado abaixo, a sugestão é aterrar os cabos no lado da fonte e não aterrar no lado do motor para assegurar sensibilidade da proteção.
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Tenho um transformador de medicéo para protegéo 50G e 505G entre as 3 fases do motor (Cabo Armado) é correto aterrar a malha
nas 02 extremidades do cabo? Ou é correto aterrar so 0 a extremidade do motor? Ou é correto aterrar a extremidade do motor e
retornar o cabo de aterramento por dentro do transformador? Como deve ser feito? (Foto anexo)
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